: ﬂropr‘iétair‘e: Direction nationaie Dnterventions Domaniales,\\
Mansieur MAKKER

Adresse du bien: 15 Avenua Descartes, 190-2C4 avenue du

8 mai 1945, 93150 LE BLANC MESNIL

Nature du bien ; Appartement T4

Localisation du bien : Logement n® B31, Etage Bat B 3 éme
étage

. Numéro de lot : Lot principal [21}, Cave {8}

' \\&Dat’.e du permis de construire : Avant 1949 /

-4 Absence d'amiante : | n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de Famiante,

Lot 21

Superficie « Carrez » : 74,19 m#
Superficie hors ¢ Carrez » : 0,00 m2

Absence de termites : Linvestigation menée (cf. conditions particulisres dexécution) n'a pas permis de
repérer {a présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.
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l'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour faquelle ou lesguelles il est vivement
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elie(s) représente[nt). Nous vous conseillons de fever ces
anomalies dans les meilleurs délais par un instaliateur électricien gualifie. Les anomalies constatées
cancernent

- {e dispositif de protection différentielle & l'origine de linstallation / Prise de terre et installation de mise & la
terre.

- fa liaison éguipotentielie et installation électrigue adaptées aux conditions particuliéres des locaux contenant
une douche ou une baignoire.

- des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

Des informations compiémentaires sont données, concernant :
-les socles de prises de courant, dispositifs de courant différentiel résiduel & haute sensibilité.

Linstallation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les verifications de fonctionnement des
dispositifs de protection & courant différentiel-résiduel ont pu étre effectudes,

7 Anomalies de sype A2, A1 : Linstallation comporte une ou des anomalies de type A2 qui devront étre réparées
v ) dans les meilleurs délais.
Linstallation comporte une ou des anomalies de type A1 qui devrant &tre réparées ultérieurement.

Il existe des risques naturels et/ ou technologiques pour ce bien :
Mouvement de terrain, ppr Mouvement de terrain approuve e 18,/04,/1995 : exposé.

Risque sismique : Zone Trés faible
Risque radon : Faible

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Zonage du retrait-gonflement des argiles : Aléa Faible [1)

“Cette fiche de synthése reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Eile est donnée & titre indicatil, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle,

“*pour le cas ou il est indigué validité ilimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travauy, de changement: de

. réglementation, dans le cas de diagnostic amiante peur les parties concernant des obligations ou recommandations issues des
.+ grilles d'évaluation d'état de conservaticn des matériaux pu produits contenant de 'amiante ainsi que le contenu desdites grilies.
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