d: Arliane
s /AlNlladane
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Des professionnels reachis, des prix alirachils

Désignation du propriétaire
Nom : M. BOURNY
Tel : 06..67.68.24,92
Adresse : 193 RUE DE BRETAGNE
Ville : 53000 LAVAL

Localisation du ou des bitiments
Département : Mayenne
Commune ;: 53100 MAYENNE
Adresse : 22 RUE ST MARTIN
Références cadastrales :
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Lot
numére Non communiqué,
Périmétre de repérage : Ensemble commerce

Objet de la mission

O possier Technique Amiante O Msétrage {Loi Carrez) O 1nstanation électrique
Constat amiante avant-vente O Métrage (Loi Boutin) O Dlagnostic Tachnique : SRU

[ possier amiante Parties Privatives L] CREP
[ plagnostic énergétique

[ piag amiante avant travaux [ piag Assainissement
i o O prét a taux zéro
[ piag amiante avant démolition [ sécurité piscines
[ piag Robien
[ etat termites [ 1nstallation gaz
O radon
O etat parasitaire [ plomb dans I'eau
[ Accessibilité Handicapés
O erNMT / ESRIS O sécurité Incendie

[ etat des lieux
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Des prafessionnels réaclis, des prix allraclit:

" Référence du dossier: | 18/1IM0O/0598_p01
| Date de repérage ; | 03/04/2018

| Localisation du ou des biitiments

Département : 53100
Commune | MAYENNE
Adresse : 22 RUE ST MARTIN

Références cadastrales :

Férimétre de repérage : Ensemble commerce
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Lot
numéro Non communiqué,

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Prestations | Conclusion

Arlatite Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante.
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Des professionnals o , Al prie afiva

£\

Amianie

Diagnostic Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour I'établissement du
constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
publique)

Articles L. 271-4 a L 271-6 du code de la construction et de I'habitation, Art, L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrété
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,

Textes réglementaires

RUBLS wsusisssvmsareasiss 22 RUE ST MARTIN
Bat,, escalier, niveau, appartement n°, lot n®:

Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : , 53100 MAYENNE

Adresse

Périmétre de repérage : v ENsemble commerce

Typedelogement: 1
Fonction principale du batiment : cerieriseresenieeeninees o Habitation (parties communes)
Annge de construction: [ e, < 1949

Le proprictaire et le donneur d*ordre
Le

(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...

Adresse @ .iiviveeenne 193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... M. BOURNY
Adresse @ ...cooiiiinene 193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL

| Le(s) signataire(s) j

Détail de la cartification

NOM Prénom Fonction Organisme certification
Opé‘rateur(s) dte — ABCIDIA CERTIFICATION
repérage ayant particip Domaine de Saint Paul - z
au repérage B Opérateur de | Bat: A6 - 4e étage - BAL CEhen  URoR /20
Personne(s) repérage N® 60011 - 102, route de | o 4o captification : 16-714
slgnatalre(s) autorisant Limours - 78470 Saint- J
la diffusion du rapport Rémy-lés-Chevreuse

Raison sociale de |'entreprise : ARLIANE MAYENNE (Numéro SIRET : 81260337100012)
Adresse : 34 RUE DE LA MADELEINE, 53100 MAYENNE

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police et date de validité : 808108902 / 30/09/2017

Lo rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 03/04/2018, remis au propriétaire le 03/04/2018

Diffusion ; le présent rapport de repérage ne peut étre reprodult que dans sa totalité, annexes incluses

|_Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 10 pages, la conclusion est située en page 2.
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Les conclusions
Le(s) laboratoire(s) d'analyses
La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
Le cadre de la mission
L'intitulé de la mission
Le cadre réglementaire de la mission
L'objectif de la mission
Le programme de repérage de |a mission réglementaire.
Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
Le périmétre de repérage effectif
ions de réalisation du repérage
Bilan de |'analyse documentaire
Date d’exécution des visites du repérage in situ
Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
Plan et procédures de prélévements
tats détaillés du repérage
Identification des materiaux de la liste A et B reconnus visuellement
Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant
pas aprés analyse
Signatures
Annexes

LG L L L L e
Oy B M e

Cond

Résu

LO—LNMH_.NNMNMNN

e

Avertissement : |es textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I'amiante, notamment pour les cas de demolition dimmeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante avant démolition d‘immeuble ou avant réalisation de travaux
dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de |'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou

parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel 4 un laboratoire d'analyse
Adresse ! ..............u0is Y S S =
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... -

ARLIANE | Tél. : 06.31.44.53.30 - 2/10
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3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bat], décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste & repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant

de l'amiante conformément & la Iégislation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partle de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe 4 la promesse de vente

ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi
a l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

Larticle L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé & Ia
promesse de vente ou, & défaut de promesse, a l'acte
authentigue de vente. En cas de vente publigue, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/'état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu d 'article L. 1334-13 du méme code>».,

La misslon, sinscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentlonnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de |'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission
réglementaire

Le programme de repérage est défini & minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publigue et se limite pour une misslen normale & la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de 'Annexe 13.9

Impartant ; Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celul élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de

Listo A

Composanl de lo consbrucion Parkie du composant & ve‘}iﬁef ou dsonder

Flocages
Flocages, Calorifugeages, Faue plafonds | Calovifugeages
Faux plafonds

Lizte B

Composant de ia construction : | Parka u companant & vénier ou d sonder

Enduits projetés
Revétamant due {plagues de menuisenes)
Revitemant due (amiantes-ciment)

Murs, Clomons “en dur® el Poleaux Enfourages de poteaux {(carion)
(péripheriques et inlériours) Entourages de poteaux (amiante-ciment)

| Entoursges de poteaux (ratérian sandwich)

| Entournges de poteau (cartonrplitie)

Coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfshriquées), Games ot | Enduils projetis
Cofltes varticaux Panneaux de cloisong

2 Planchersetplajonds

Plafonds, Poutres ¢t Chaspertes, Geines et | Enduits projetde
Coffres Horizontaux Panneaus collés ouvissés

Planchers Dallss da 20l

3 Conduils, canalisations el dguipeménts inhrieuss

Conduits de fluides {air, eay, autres Nuides) Emmm de celoriluges

Clapets coups-fau
Clapets fvolets coupe-feu Valstz coupe-fau

Rabouchsage

Joints (tresses)

Joints (bandes)

Portes caupe-feu

Vids-ordures Conduils

4. Eléments exiinieurs

FPlacues (compeegites)

FPlacjues (flbres-ciment)

Ardoises (composites)
Tatures Ardnices (hresciment)
Accesgoites de covverlures (composies)
Accessoires do couvertures (fibres-cimant)
Bardeaux bituminsux

Plaggues (compoeites)
Plagues (fibres-cient)
Ardoises {compogites)
Ardoises (flbres-cimant)
Pannsaux (composites)

Pomseous (florsciment) |

Bardages el fagades Kgiies

Conduites d'eaus plinviales en amiante-ciment
Condwts en todture et fagade Conduites d'saux usées sn amiante-cimsnt

Conduits de fumde en amdante-ciment

I'amiante avant démolition dimmeuble ou celui 4 élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partia du composant ayant été inspecté
(Dascription)

Sur demande ou sur information

Néant i

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

ARLIANE | Tél. : 06.31,44,53,30 -
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Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de Iimmeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Descriptif des pigces visitées
Magasin, Placard,
Placard 2

Localisation Dascription

Sal : Moquette collée

Mur : Pldtre et Peinture
Magasin Plafond : Platre et Peinture
Fenétre : verre

Porte : Bois et Peinture

Sol plastiqua

Mur : Platre et Peinture
Pacard Piafond ! Platre et Peinture
Farte : Bois at Peinture

Sol plastigue

Mur : Platre et Pelnture
Plafond : Pldtra et Painture
Parta : Bois et Painture

Placard 2

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Dacuments décrivant les ouvrages, prodults, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessalres 3 I'accés aux parties de I''mmeuble bAti

en toute séeuritd

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de |la commande : 03/04/2018

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 03/04/2018

Heure d‘arrivée : 16 h 00

Durée du repérage :

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés,

4.4 Plan et procédures de prélévements
Néant

5.0.1 Liste des matériaux de la liste A reconnus visuellement

Concluslon Etat da

Locallsation Identifiant + Description (justification) coniasviion Commantaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repére visuellement dans périmetre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux de la liste B reconnus visuellement

Caonclusion Etat de

Localisation Identifiant + Description (justification) colSa LA Commentaires

Néant

Aucun autre matérlau de la liste B n'a été repéré visuellernent dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

ARLIANE | Tél. ; 06.31.44.53.30 - 4/10
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Localisation

Idantifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation** et prﬁ:dhllaﬂdhs"‘

Néant

* Un détail des conséquences réglementalires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Néant

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme

n°4-4-11)

Fait 4 MAYENNE, le 03/04/2018

Par : TESTY

Signature du représentant :
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Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & |'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances canceérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres damiante est 3 l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et dautres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plagues pleurales).

L'identificatlon des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & |'évaluation et & la prévention des
risgues liés & I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'lmmeuble,
Linformation des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention
du risque d‘exposition a I'amliante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus &t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de falre appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou prodult.

Enfin, les déchets contenant de I'amlante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d‘élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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Placard
.._\
T
Magasin
Placard 2
s
—H:"D-—* 1 {1
y I 4
Légende
@ Conduit en fibra-ciment Dalles de sal
Conduit autre que H
o fibro-ciment H Carrelage
I |
N
Brides Colle de ravétement Nom du propriétaire :
k_\x M. BOURNY
Adresse ;
193 RUE DE BRETAGNE
i 53000
Dépdt de Maténaunx Dalles de faux-plafond
% contenant de l'amiante SHAR 08 Ri-phRan LAVAL
Matériau ou produit sur . - -
A lequel tn douts persiste Toiture en fibro-ciment
i Toitura an matériaux
a Présance d'amiante corroRtas
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Identification des prélévements :

Identifiant et prélavemant Localisation Composant de la construction LA

composant

ies du Deseription

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d‘évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

circulations d'air

Fort Moyen

Faible

12 Il n'existe pas de systéme spéclfique de | 1* [l existe un systéme de ventllation par
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | Insufflation d'air dans le [ocal et
évaluée est ventilée par ouverture des | l'orientation du jet est telle que celui-ci
fenétres. ou n‘affacte pas directement la faux plafond
2% le faux plafond se trouve dans un local | contenant de I'amiante,

qul présente une (ou plusieurs) fagade(s) | ou

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de | 2° 1l existe un systéeme de ventilation avec
créer des situations & forts courants d'air, | reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
ou (systéme de ventilation & double Flux),

3° 1l existe un systéme de ventilation par
insufflation d'alr dans le local et
I'orlentation du jet d'alr est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de ['amiante.

1% Il n'existe nl ouvrant nl systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la
zone évaluée,

ou

2° 1l existe dans la piéce ou la zone
évaluée, un systéme de ventilation par
extraction dont la reprise d'alr est eloignée
du faux plafend contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du prodult aux

chocs et vibrations

Fort Moyen

Faible

L'expositlon du produit aux chocs et | L'exposition du  produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte | vibrations sera considérée comme mayenne
dans les situations o0 I'activité dans le local | dans les situations ol le faux plafond
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou | contenant de l'amiante n'est pas exposé
rend possible les chocs directs avec le faux | aux dommages mécaniques mais se trouve
plafond contenant de l'amiante (ex : hall | dans un lieu trés fréguenté (ex
Industriel, gymnase, discothéque...}. supermarché, piscine, thédtre,...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme falble
dans les situations ol le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages meécanigues, n'est pas
susceptible d'étre  dégradé par les
occupants ou se trouve dans un local utilisé
a des activités tertiaires passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’exten

sion de |la degradation du matériau.

Rizsque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d'extension rapide de la
dégradation

L'environnement du matériau conten .
Famiante ne présente pas :u g,ét: :e": g: L'environnement du matériau contenant de
I'amiante  présente un risque pouvant

risque pouvant entrainer a terme, une
dégradag'un Bir e ewtenslon ée Ia entrainer & terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important
pouvant entrainer rapidement, une
dégradation ou une extension de Ia
dégradation du matériau,

dégradation du matériau,
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Légende ! EP = évaluation périndique ; AC1 = action carrective de premier niveau ; AC2 = actlon corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié & I'environnement du matériau ou prodult prend en compte :

Les agressions physiques intrinséques au |ocal (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
La sollicitation des matériaux ou prodults liée a I'activité des locaux, selon quelle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forta.

Elle ne prend pas en comple certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipaments, atc..,

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit da la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de I3 grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012,
le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées & I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans & compter de |a date de remise au propriétalre du rapport de repérage ou des résultats de
la derniére évaluation de I'état de conservation, ou & l'oceasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies & l'article R1334-25, dans un délai de
trois mois a compter de |a date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétalre contre
accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de 'amiante sont mis en muvre selon les modalités prévues a I'article R, 1334-
29,

Article R1334-28 : Si e niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de |'article R1334-27 est inférieur ou égal 4 la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder 4 I'dvaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise des
résultats des mesures d'empoussiérement ou & l'occasion de toute modification substantielle de ['ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le
propriétalre falt procéder & des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29,

Article R1334-29 : Les travaux précités dolvent &tre achevés dans un délal de trenta-six mois & compter de la date & laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation,

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatolres appropriées dolvent &tre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous las cas & un niveau d'empoussiérement
inférieur a cing fibres par litre, Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu dimplantation de Iimmeuble concernd, dans un délai de deux mois a
compter de la date 3 laquelle sont remis la rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la dernlére
évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délal de douze mois, des travaux &
réaliser et de |"échéancier proposé,

Article R.1334-25-3 :

I) A llissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et prodults de la liste A mentionnés & I'article R,1334-29, |e
propriétaire fait procéder par une personne mentlonnée au premler alinéa de Iarticle R.1334-23, avant toute restitution des locaux
traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25,
4 une mesure du niveau d'empoussigérement dans [air aprés démantélement du dispositif de conflnement. Ce niveau doit &tre inférieur
ou égal a cing fibres par litre.

IT) Si les travaux ne condulsent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a
une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et prodults résiduels dans les condltions prévues par I'arrété
mentionné a Iarticle R,1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de |a date 3 laquelle sont remis les résultats du contréle
ou a |'eccaslon de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amlante sont effectuds
a lintérieur de batiment oceupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, 3 I'examen
visuel et & la mesure d’empoussi@rement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent articla.

Détail des préconisations sulvant I'état de conservation des matériaux ou produit de la lista B

1. Réalisation d'une = évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et

2,

I'atendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure 3 la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant 3 :

a) Contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

i rective de premier niveau », lorsgue le type de matériau ou prodult concerné contenant de 'amiante, la
nature et IetEndue des dégradations et I'évaluation du rlsque de dégradation conduisent & conclure & la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou & la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a} Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afln d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de praotection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion das fibres d‘amiante ;

c) Velller & ce que les modifications apportées ne solent pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits centenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
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3.

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et preduits restant accessibles ainsi que, le cas déchéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retralt ou le confinement.

= _action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumls a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retralt les plus adaptées, prenant
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c} Mettre en ceuvre les mesures de protaction ou de retrait definies par I'analyse de risque ;
d) Contrdler pérlodiquement que les autres matdriaux et produils restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent an
bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées,
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‘ Cabinet

® CONDORCET Allianz @

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan - 13001 Marseille, altestons par |a présenle que la Société :

Entreprise ARLIANE MAYENNE
34 RUE DE LA MADELEINE
53100 MAYENNE

a souscrit auprés de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contral
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiquaur lmmabilier », sous le numéro N°808108902.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Cantrdle périodique amiante Dossier technique amiante

Diagnoslic amiante avant travaux / démalition Etat de l'installation intérieure de |'électricite

Diagnoslic amiante avant venle Etat des lisux

Diagnostic de perfarmance énergétique Elat parasitaire

DRIP- Diagnostic de risque d'intoxicalion au plomb Exposition au plomb (CREF)

Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) Loi Carrez

Loi Boulin Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Diagnoslic termites

La garantie du cantrat porte exclusivement :
- Sur les diagnostics et expertises immaobiliers désignés ci-dessus,
- Et & condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les cerlifications
correspandantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2017 au 30/09/2018
L'atiestation est valable sous réserve du palement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit 'Adhérent dans les termes et limites des condilions générales

n” COMOB813, des convenlions spéciales n® DIG20704 el des conditions particuliéres (feuillet d'adhésion 808108302),
élablies sur les bases des déclarations de I'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des colisations
d'assurances pour la période de la présente attestation,

i rus Gripnan 13001 Marsellle
cantact@cabinetcondoreat.cam - www.cahinelcandercet.com
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La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

TESTY Patrick
sous le numéro 16-714

Cette cerlification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

ATaté 8y 21 noveambre 2008 géfinissant les critéres de cerlification des compélences des personnas physiques opérateurs de repérage ol de diagnostic
amiants dans les immaublas balis of les criléres daccréditation des organismes de certificalion

DPE individue Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

Amétd du 16 oclobre 2008 définissant les crildres de candficalion des compétences des parsannes physiques réalisant le diagnostic de parformanca
énargitique ot les criléras dacendditation des orpanismes de certification, modifié par Famté au 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

Armétd du & avril 2007 définissant les cotdres de capification dos compéiences des parsonnas physiques réalisant I'état de fnsiallation intérieurs de
goz et lax criléres d'accréditation des arganismes de carification, modiflé par Fam2té du 15 décembre 2011,

CREP Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

Arrbté du 21 novembre 2008 définissant les criléres de certification des compdtonces des personnes physiques opdraleurs des constats da risque
dwoﬂmwplmwnqrﬁnmrmmududwmmaqmmrmmmmmmummu‘mﬁmmﬂﬂm da
cartification modifd par ' améié du 7 décembra 2011

Termites Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

Zone d'intervention : France métropolitaine
Ammétd du 30 oclobra 2008 définissant les critdres de cartificalion dos compélences des parsonnes physiques réalisant ['6tal relatif & la présence de
lermitas dans I= bitimant sl les aritdres daccréditation das organismes de cartification, modkdié par ('ambté du 7 décembre 2011

Electricité Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

mmuunmmmmmmmmmmmwnmmm-mmmrmwmwmnmm .
d'dlectricité et ies crtdres d'accréditation des organismes de certrfication. mediié par amdié du 10 aécsmbre 2008

Vi ue DELMAY
G:EI I ra des certifiéa

Le maintien das dates ds validilé mentionnées ci-dessus est conditionnd & |a bonne axécution des tiona da survelilance
Cerlification délivrée saion le dispositf pariculier da cenification de diagnostic im er PRO 08





